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質問および回答内容

工事（委託）名 秋田市立秋田東中学校非常用階段改修工事

1

鉄骨工事について
鉄骨部材（梁 G148）の継手位置について、Y1,Y2通とも、X1通～X2通間、X2通～X3通間、X4
通～X5通間におきまして、柱芯から仕口までの距離がそれぞれ1000mmを超える寸法になり
ますが、亜鉛皮膜を形成するための亜鉛槽に浸すことが可能な部材の大きさは、長手方向
10,000mm,幅方向1,000mmまでとなっており、設計図面上の寸法でありますと、溶融めっき加
工は不可能であります。
梁（G148）１部材に対し、継手の位置、図面記載の１箇所から、それぞれの柱芯より800mm程
度の寸法に２箇所設けることへの変更は可能でしょうか。

変更対応可能です。
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